
令和元年7月22日 玉手浄水場 原水槽 10ﾘｯﾄﾙ中に検出しない 10ﾘｯﾄﾙ中に検出しない

令和元年度 クリプトスポリジウム及びジアルジア検査結果

採水年月日

検　査　項　目

採水地点名 クリプトスポリジウム
（オーシスト）

ジアルジア
（シスト）

　耐塩素性病原生物であるクリプトスポリジウムおよびジアルジアの検査を玉手浄水場原水で実施
しました。結果はいずれも検出しておりません。

　なお、玉手浄水場の浄水処理には、クリプトスポリジウムやジアルジアを除去できる膜ろ過設備
を設置しています。また国の指針に基づき、浄水場のろ過水の濁度が常に0.1度以下になるよう徹
底した運転管理を行っておりますので、安心して水道水をご使用下さい。


